
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Северная Осетия -  Алания»

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 362021, Республика Северная 
Осетия -  Алания, г. Владикавказ, 
ул. Николаева, 26 «а»
тел./факс 8 (8672)76 68 27 / 8 (8672)76 89 00 
ОКПО 75940502, ОГРН 1051500501854 
ИНН 1516608203/КПП 151301001

Аттестат аккредитации 
№ RA.RU.710029 от 03.06.2015г.
Зарегистрирован в Единой национальной 
системе аккредитации 24.04.2015г. 
Действителен: бессрочно.

Адрес места осуществления деятельности: 
363240, Республика Северная Осетия -  Алания, 
Алагирский р-н, г. Алагир, ул. Октябрьская, 120.

Экспертное заключение № 382 ОГ от « 14Г>>1жтября 2020г. 
по результатам лабораторно-инструментальных исследований (измерений, испытаний) на 

протокол лабораторных исследований № 387 от 14.10.2020г. 
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена на основании: Ш1К 
Наименование пробы (образца): вода- скважина №607.
Дата и время отбора пробы (образца): « 14 » июля 2020г. 13:20 
Дата и время доставки пробы (образца): « 14 » июля 2020г. 11:19
Цель отбора: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения»,
Юридическое ли1(о, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы (образцы): РСО -  Алания. Дигорский р-н. МУП «Родник»
Объект, где проводился отбор пробы (образца): с.Дур-Дур -  скважина №607.

Материалы экспертизы: протокол лабораторных исследований № 387 от 14.10.2020г. ИЛЦ ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510841 
от 05 октября 2015г.
Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно- 
эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, 
утвержденных в установленном порядке.

Заключение: образец по исследованным показателям соответствует требованиям СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Врач ОГ ФФБУЗ Хубаева Р.А.

Заключение касается только образцов, подвергнутых испытанию. Запрещается частичное 
заключения без разрешения.

полное копирование, перепечатка
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Северная Осетия -  Алания»

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрёС: 362021, Республика Северная 
Осетия -  Алания, г. Владикавказ, 
ул. Николаева, 26 «а»
тел./факс 8 (8672)76 68 27 / 8 (8672)76 89 00 
ОКПО 75940502, ОГРН 1051500501854 
ИНН 1516608203/КПП 151301001 
Адрес места осуществления деятельности:
362021, Республика Северная Осетия -  Алания, 
Алагирский р-н, г. Алагир, ул. Октябрьская, 120.

Аттестат аккредитации 
№РОСС RU.0001.510841 
выдан 14 сентября 2017г.
Дата внесения в реестр сведений об 
Аккредитованном лице 05 октября 2015г. 
Действителен: бессрочно

Ф-05 (ДП 02-11-05-2019) 
ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №387 

«14» октября 2020 г.
Наименование пробы (образца): Вода (скважина №607)
Пробы (образцы) направлены: пом, врача ОГ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Республике Северная Осетия -  Алания» Хударовой А.
Дата и время отбора пробы (образца): «14» июля 2020г.. 13:40______________________________
Дата и время доставки пробы (образца): «16» июля 2020г.. 12:39
Цель отбора: СанТТиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения» (полный хим анализ, радиология, соли тяж, 
мет).
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались
пробы (образцы): РСО -  Алания. Дигорский район. МУП «Родник»_____ ____,_____ ______

(наименование и юридический адрес)
Объект, где проводился отбор пробы (образца): с.Дур-Дур

Код пробы (образца):
2.20.3931.03.01.
6.20.3931.03.02.
7.20.3931.03.03.

Объем партии: 1.5л.. 1.5л. 0.5л.
Тара, упаковка: ПЭТ.
НД на методику отбора: ГОСТ 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях
водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».______________
Условия транспортировки: доставлена автотранспортом ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Северная Осетия -  Алания, в термосумке с охлаждающими вкладышами.___________
Дополнительные сведения: В соответствии с : ППК
НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения».

Лицо ответственное за оформление данного протокола:
Подпись
С /

Подпись

Бутаева З.К. 
ФИО

Кантеев А.Э.
ФИО

А ,/
Общее количество страниц v  , стр. ' 

подвергнутых испытанию. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка



Код образца (пробы) 7.7П.Я911 .ГН.01

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№
п/п Определяемые показатели Результаты

исследований;
Г игиенический 

норматив
Единицы

измерения
НД на методы 
исследований

1 pH 6,0±0,2 6,5-8,5 ПНДФ
14.1:2:3:4.121-97

2 Запах(20°) 0 Не более 2 баллы ГОСТР 57164- 
2016г.

3 Запах(60и) 0 Не более 2 баллы ГОСТ Р 57164- 
гО 16г.

4 Вкус(привкус)(20°) 0 0 баллы ГОСТР 57164- 
2016г.

5 Цветность 0° 0° 20° градусы ГОСТ 31868-2012
6 Мутность менее 0,5 1,5 мг/дм3 (по 

каолину)
ГОСТР 57164- 

2016г.
7 Окисляемость 

перманганатная мгО/ дм3
0,48±0,09 5,0 мгО/дм3 ГОСТ Р 55684- 

2013
8 Аммиак и ионы аммония 

(суммарно)
менее 0,1 2,0 мг/дм3 ГОСТ 33045-2014

9 Нитриты менее 0,002 3,0 мг/дм3 ГОСТ 33045-2014
10 Хлориды 5,5 350,0 мг/дм3 ГОСТ 4245-72
11 Железо менее 0,05 0,3 мг/дм3 ГОСТ 4011-72
12 Нитраты 1,3±0, 23 45,0 мг/дм3 ГОСТ 33045-2014
13 Сульфаты 14,0±2,8 500,0 мг/дм3 ГОСТ 31940-2012
14 Фторид-ион 0,07 1,5 мг/дм3 ГОСТ 4386-89
15 Медь менее 0,02 1,0 мг/дм3 ГОСТ 4388-72
16 Общая жесткость 5,0±0,75 7,0 ммоль/дм3(°Ж) ГОСТ 31954-2012
17 Кальций 3,55±0,53 ммоль/дм3 ПНДФ 14.1:2.95-

97
18 Магний 1,45 ммоль/дм3
19 Щелочность 0,5±0,15 мг-экв./дм3 ПНДФ 14.1:2.242- 

07
20 Сухой остаток 69,0 не более 

1000,0
мг/дм3 ГОСТ 18164-72

21 Нефтепродукты менее 0,005 ОД мг/дм3 ПНДФ
14.1:2:4.128-98

22 АПАВ менее 0,025 0,5 мг/дм3 ПНДФ
14.1:2:4.158-2000

23 Марганец менее 0,01 0,1 мг/дм3 ГОСТ 4974-2014

ФИО заведующего лабораторией Дзагурова Л.О. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ^ И о л п и с ь

Общее количество страниц ; страница I'L/



Код образца (пробы) 6.20.3931 .03.02.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты 
исследований 
и допустимая 
погрешность 

измерения

Г игиени 
ческий 

норматив
п д к

Единицы
измерения

н д ,
регламентирующая 

объем 
исследований и их 

оценку

НД на методы 
исследований

1 2 3 4 5 6 7

1 Свинец
(суммарно)

менее 0,01 0,03 мг/дм3 СанПиН
2.1.4.1074-01

ПН ДФ
14.1:2:4.214-06

2 Кадмий
(суммарно)

менее 0,001 0,001 мг/дм3 СанПиН
2.1.4.1074-01

ПН ДФ
14.1:2:4.214-06

3 Цинк
(суммарно)

менее 0,01 5,0 мг/дм3 СанПиН
2.1.4.1074-01

ПН ДФ
14.1:2:4.214-06

ФИО заведующего лабораторией Дзагурова JI.O. Подпись

Общее количество страниц 7  ; страница



Ф05(ДП 02-11-05-2019)

Код образца (пробы)

РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ул. Минина, 17

7.20.3931.03.03

№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты
исследований

Неопределен
ность

измерения

Г игиениче 
ский 

норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
исследования

1 2 3 4 5 6 7

1.

Суммарная
активность

бета-
излучающих

р/н

0,22 0,20 1,0 Бк/кг МВИ №
400090.4Г006-04

2.

Суммарная
активность

альфа-
излучающих

р/н

0,08 0,05 0,2 Бк/кг МВИ №
42090.6В526-06

3.
Удельная

активность
радона-222

- - 60 Бк/кг МВИ №
400090.3H700-03

Наименование средства 
измерения

Номер Свидетельство о поверке Поверено до
номер дата

Установка
спектрометрическая
MKC-01A
«Мультирад»

0839-Ар-Б-Г 19/265 24.07.2019 23.07.2020

Исследования проводил (и):

Должность ФИО Подпись
Эксперт-физик Постникова Д.О.

Общее количество страниц страница


